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ระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือตรวจหาไฟในชว่งต้นของการเกิด
เพลิง เพ่ือความปลอดภยัในการอพยพ

ระบบป้องกนัอคัคภียั

ระบบจ ำกดัวงเพลงิระบบดบัเพลงิระบบแจง้เหตุเพลงิไหม้

คีอระบบดบัเพลิงแบบต่อสู้กบัไฟโดยตรง เป็นระบบท่ีออกแบบมา
เพ่ือดบัไฟและปอ้งกนัการแพร่กระจายของเพลิงไหม้ในอาคาร

คีอระบบดบัเพลิงแบบตัง้รับ ตรงบริเวณก าแพงและพืน้ถกูสร้างขึน้
เพ่ือจ ากดั การแพร่กระจายของไฟไปยงัอีกพืน้ท่ีหนึง่

วธิกีำรตรวจจบัเพลงิไหมก้ำรดบัเพลงิและกำรดบัเพลงิ
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กำรจ ำกดัวงเพลงิ หรอืทีเ่รยีกวำ่กำร

ป้องกนัไฟแบบต ัง้รบั

Cable penetration seals for cable management

Fire Containment

การปอ้งกนัอคัคีภยัแบบตัง้รับ สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระบวนการในการฟืน้ฟรูะดบั

ความสามารถในการปอ้งกนัไฟของพืน้และผนงักนัไฟ ซึง่ท าให้สญูเสียความต้านทานไฟ

ได้จากช่องเปิดในงาน

กำรอดุปิดชอ่งเปิดเพือ่ป้องกนัไฟและ

ควนัลำม เป็นระบบท่ีน าวสัดปุอ้งกนัไฟและควนัลาม ไป

ติดตัง้ไว้ในเปิดช่องท่ีพืน้และผนังเพ่ือท าให้พืน้และผนงันัน้ๆ 

กลบัมามีความสามารถต้านทานไฟได้เหมือนเดิม



Cable penetration seals for cable management

ชอ่งเปิดทีผ่นงั มีหน้าท่ีเพ่ือน าอปุกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อลม สายไฟ 

ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก ฯลฯ ไปใช้ในห้องนัน้ๆ

Passive Fire Protection

พืน้และผนงั สูญเสยีอตัรำกำรทนไฟ

ชอ่งเปิดทีไ่ม่มกีำรอดุ

เพือ่ป้องกนัไฟและควนัลำม



Cable penetration seals for cable management

Passive Fire Protection

เมือ่มกีำรเปิดชอ่งใหอ้ปุกรณต์ำ่งๆผำ่นไป

ท ำใหผ้นงัไม่สำมำรถทนไฟได้

ไฟสำมำรถลำมไปยงัพืน้ทีอ่ ืน่ๆได ้

ชอ่งเปิดทีไ่ม่มกีำรอดุ

เพือ่ป้องกนัไฟและควนัลำม



Cable penetration seals for cable management

Passive Fire Protection

ท าอย่างไร พืน้และผนงั จะกลบัมามีอตัราทนไฟได้

เหมือนเดิม ?

การปอ้งกนัไฟแบบตัง้รับ คือวิธีการท่ี

น ามาใช้

Plastic pipe Metallic pipe Cables HVAC duct

การอดุปิดชอ่งเปิด คือการติดตัง้วสัดปุอ้งกนัไฟและ

ควนัลามแทนที่ช่องว่างท่ีพืน้และผนงั



การอดุปิดช่องเปิด ปอ้งกนัไมใ่ห้ไฟและควนัลามจากพืน้ที่ต้นเพลงิ

ไปยงัพืน้ที่อ่ืนๆ

อตัรำกำรทนไฟของผนงัและพืน้

กลบัมำเหมอืนเดมิ

Cable penetration seals for cable management

Passive Fire Protection

ไฟสำมำรถควบคุมได้

พืน้ท่ีสว่นตา่งๆของอาคารมีความปลอดภยั

Plastic pipe Metallic pipe Cables HVAC duct
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Cable penetration seals for cable management

CODE and TESTING METHODS

การทดสอบระบบวสัดุป้องกนัไฟและควนัลามจะด าเนินการตาม มาตรฐาน ASTM E814

“Fire resistance tests for service installations. Penetration seals”

Rigid wall Flexible wall Rigid floor



Cable penetration seals for cable management

CODE and TESTING METHODS

Certificate of Compliance Certificate of Compliance
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MEP
Mechanical, Electrical and Plumbing

Data and low voltage cables

TYPES of PENETRATION SEALS

Curtain wall 
joints

Construction 
joints



Fire containment

Penetration seal systems

Fire protection

Containment / Detection / Suppression

Passive Fire Protection

PASSIVE FIRE PROTECTION

CABLE PENETRATION SEALS FOR CABLE MANAGEMENT

PENETRATION SEALS FOR DATA

and LOW VOLTAGE CABLES

Hidden costs and risks

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING 

Needs and requirements for
data and low voltage cables

Code and testing methods



ท ำไม ?

ควำมท้ำทำย

ทำงออกส ำหรับวัสดุอุดปิดช่องเปิด เพื่องำน
เคเบิล

Cable penetration seals for cable management

NEEDS and REQUIREMENTS FOR DATA and LOW VOLTAGE CABLING

•

•

•

กำรเปลีย่นแปลงสำยเคเบลิ เพิม่ หรอื เปลีย่น

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อยา่งตอ่เน่ืองน าไปสู่ ความส าคญัและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ส าหรับองค์กร



ท ำไม ?

• เพ่ิมก าลงัการผลิต

• รองรับกบัอปุกรณ์ใหม่ๆ

• รองรับกบัการใช้งานใหม่ๆ

• การเปลี่ยนสายเคเบิลให้ทนัสมยัเป็นปัจจบุนั

Cable penetration seals for cable management

NEEDS and REQUIREMENTS FOR DATA and LOW VOLTAGE CABLING

กำรเปลีย่นแปลงสำยเคเบลิ เพิม่ หรอื เปลีย่น

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อยา่งตอ่เน่ืองน าไปสู่ ความส าคญัและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ส าหรับองค์กร



Cable penetration seals for cable management

NEEDS and REQUIREMENTS FOR DATA and LOW VOLTAGE CABLING

ควำมทำ้ทำย

• การหยดุชะงกัการท างาน

• เวลาในการท างาน

• ความไมส่ะดวกแก่ผู้ เช่า

• ความเส่ียงตอ่โครงสร้างพืน้ฐานเดิมที่มีอยู่

กำรเปลีย่นแปลงสำยเคเบลิ เพิม่ หรอื เปลีย่น

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อยา่งตอ่เน่ืองน าไปสู่ ความส าคญัและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ส าหรับองค์กร



ทางออกส าหรับวสัดุอุดปิดช่องเปิดกบังานเคเบิล

Cable penetration seals for cable management

NEEDS and REQUIREMENTS FOR DATA and LOW VOLTAGE CABLING

How to chose the right cable 
penetration seal system?

NEEDS and REQUIREMENTS

for the network

การอดุปิดช่องเปิดเพ่ือปอ้งกนัไฟและควนัลาม ควรจะ :การหยดุท างานเป็นสิ่งท่ียอมรับได้
ระบบควรจะใช้งานได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา

• มีอตัรการทนไฟตลอดเวลา

• ปลอดภยัต่อสายเคเบิล

• มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน

• ได้รับการรับรองทกุการใช้งาน ส าหรับสายเคเบิล

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เน่ืองน าไปสูค่วามส าคญัและความท้าทายใหม่ ๆ ส าหรับองค์กร
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HIDDEN COSTS 

and RISKS

ค่าสินค้า

เสียเวลา

แบกรับคา่ใช้จ่าย

สายเคเบิลเสียหาย

ความเสี่ยงในการติดตัง้ที่ไม่ถกูต้อง

ความเสี่ยงที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด

ค่ำใช้จ่ำยที่มองเหน็ได้

ค่ำใช้จ่ำยที่มองไม่เหน็และควำมเส่ียง

WHAT ARE THE REAL COSTS OF CABLE PENETRATION SEALS ?

ค่าแรงในการติดตัง้ส าหรับวสัดอุดุปิดช่องเปิดกบังานเคเบิล

ส าหรับวสัดอุดุปิดช่องเปิดกบังานเคเบิล
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EZ-Path เป็นระบบท่ียอมให้สายเคเบิลผ่าน และปิดปอ้งกนัไฟได้ด้วยตวัเองเม่ือเกิดเพลิงไหม้

EZ-Path ท างานได้โดยอตัมตัิ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

EZ-Path สามารถรองรับต่อการออกแบบและการใช้งานท่ีเปล่ียนแปลงส าหรับสายเคเบิลใด ๆ

EZ-Path ถกูสร้างขึน้ด้วยแผ่น intumescent ท่ียืดหยุ่นสองชิน้ ซึง่ปรับให้เข้ากบัสายเคเบิลโดย
อตัโนมตัิ เม่ือสมัผสักบัความร้อนแผ่น intumescent จะขยายตวัเพ่ือปิดช่องว่างท่ีสายผ่านจากควนัและ
เปลวไฟได้สงูสดุ 4 ชัว่โมง

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING



ไม่ต้องกำรทมีตดิตัง้ระบบวัสดุป้องกันไฟและควันลำม
ระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำสำยเคเบลิ

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING



EZ-Path ท าได้ตามข้อก าหนดตลอดเวลา

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

ไฟสำมำรถควบคุมได้

พืน้ท่ีสว่นตา่งๆของอาคารมีความปลอดภยั



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Limited access area Floor applicationWall application



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Above the ceiling Below raised floorLower ladder

Where access is limited



Up to 100% cable loading For all types of cable

● Data

● Fiber optic

● Control

● Power

Certified and Approved 

ไมต่อ้งด ำเนนิกำรใดเพ่ือเปิดใชก้ลไกกำรปิดชอ่งภำยใน แผน่ intumescent ดำ้นบนและดำ้นลำ่งปรบัตวัเองโดยอตัโนมตัเิพื่อใหแ้นใ่จว่ำ

สมัผสักบัพ้ืนผิวของสำยเคเบิล

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Earth ground featureRetrofit possibly for existing cables

Device can be opened

No sharp edge

Cable friendly pathway



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Possibility to pull cables 
through the device

High cable capacity. Space is optimized

Extension feature 

for thick walls



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Fire Resistance Test : Up to 4 hours

Reaction to Fire : ASTM E814

Tested and Certified



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Before fire exposure

EZ-Path Series 44+ grouted

After 240 minutes fire exposure 

non-exposed and exposed sides

Up to 4 hours fire resistance

4hrs



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

Up to 4 hours fire exposure

Classified E240 per the EN13501-2

Non exposed side not damage



Product price

Handling cost

VISIBLE COSTS

WHAT ARE THE REAL COSTS OF CABLE PENETRATION SEALS ?

Installation costof cable penetration seals

Downtime

Handling cost

Cable damages

Improper installation risk

Non-compliance risk

HIDDEN COSTS, RISKS and NEEDS

HIDDEN COSTS 

and RISKS



CABLE PENETRATION SEAL

ไมต้่องการทีมติดตัง้ระบบกนัไฟเพิ่ม

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

เป็นไปตามข้อก าหนดกบัการตรวจสอบ

ไมม่ีคา่ใช้จ่ายและความเสีย่งเพิ่มเติม

เหมาะกบัการใช้งานเคเบิลทกุชนิด

ตอ้งกำรทมีตดิต ัง้ระบบวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลำม ในทุกคร ัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงสำยเคเบลิ

คา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสายเคเบิล

การอดุปิดชอ่งเปิดอาจถกูปฏิเสธในกรณีทีไ่มป่ฏิบตัิตามข้อก าหนด



CABLE PENETRATION SEAL

THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

EZ-Path ได้ตามข้อก าหนดและสามารถตรวจสอบได้ ระบบอาจไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัด้านอคัคีภยั



THE FIRE RATED PATHWAY DESIGNED FOR CABLING

ขอ้ด ีของ

EZ-Path ให้การปอ้งกนัอคัคีภยัและการจดัการสาย

เคเบลิตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการ

ผลติภณัฑส์ ำเรจ็รูป

ไมต้่องตดิตัง้วสัดปุอ้งกนัไฟและควนัลามชนิดอ่ืนๆอีก

ปลอดภยัตอ่สำยเคเบลิ

เป็นชอ่งทางลอดของสายเคเบลิ ท่ีออกแบบมาเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง เพิ่ม หรือ ลด สายเคเบลิ

ไม่ตอ้งกำรทมีตดิต ัง้ระบบวสัดุ

ป้องกนัไฟและควนัลำม

ไมมี่คา่ใช้จา่ยแอบแฝง ความเส่ียงในการติดตัง้วสัดอุดุปิดชอ่งเปิดท่ีผิด 

ไมต้่องกงัวลอีกตอ่ไปเก่ียวกบัการปอ้งกนัอคัคีภยั

คณุสามารถจดจ่อกบัการจดัการสายเคเบิลเพียงอยา่งเดียว

พร้อมส าหรับการใช้งานบ ารุงรักษาสายเคเบลิ และสามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ท ำงำน2หน้ำทีต่ ัง้แตต่ดิต ัง้

ไม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยและควำมเสีย่งตอ่ควำมผดิ

เพิม่เตมิ



ถาม-ตอบ ?



Dixon Tan, RCDD
Specified Technologies Inc.

dtan@stifirestop.com

+65 83320332

Akaphol Chaicharoen
Masstec Link Co., Ltd

akaphol@massteclink.com

+668 9074 9480

Contact Us
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